Directia Managementul Securitatii, Calitatii si Mediului teraditas pentr

& \ N T Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate IcuRcare
0 =L NG Laborator Control Calitate Apa Potabila T
N L Str. Sinei nr, 44, sector 5, Bucuresti Mg
Telffax: 0214502091 B
CERTIFICAT DE ACREDITARE
e

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0222319 / 24-03-2022
Nume client: EURO APAVOL SA | STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare: Str. Prelungirea Oituz, Com. 1 Decembrie - lesire statie tratare
Data prelevarii probei - ora prelevare: 21-03-2022 11:10
Data primirii probei / data efectuarii analizelor; 21-03-2022 11:45 / 21-03-2022 - 24-03-2022
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

LDETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. Unitatede | Valori | Valorimaxim admize | ) [Incertitudine
crt.  Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute | (conf.L. 45812002 cu Referential de masurare
; modlficarile ulterioare) la CMA
1 Amoniu mol 0.222 0.50 [ TSRISO 7150-1:2001 £10%
2 [Clor rezidual liber T mgl 04T 010,050 | SRENISO 738322018 &15%
3 Turbiditate ; NTU 0835 550 | SRENISO 7027412016 £10%

0 h:35 min - rep'raﬁ.; diferenta ci'é_lir_ni: intre Brelevare si analiza; maxim 6 ore
I.DETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitate de Valori Valorl admise
ert. Indicatori microbiologicl masura obtinute  (conf.L.458/200Zcu | Referentlal
modificarile ulterloare)|
"1 Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 [ "0 SRENISO 9308-1: 2675
: _ . (VTS S . SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
2 Escherichia coli UFC/100 mi V] 0 SR EN SO 9308-1: 2015
! . | | : .. SRENISO 9308-1: 2015/A1:2017
I ;’_.____Fntgrgcoc_i_________l - UFC/M100 ml 0 0 SRENISO 7899 -2 2002
4 Numar de colonii la 22° C I UFCmI 2 " Nicio modificare ~ SREN ISO 6222:2004
i s s g | . anormala e,
5 Numarde coloniila37°C UFC/ml 8 Nici o modificare SR EN SO 6222:2004
O anormala -
Infermatiile privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de roceptie PT0222319 / 21-03-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit bioleg
Nicoleta Ramiressi Anca losub Florina Mandache
,»f il f 2 /
= ._.'6\{3"{/

Rezultatels incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are caracter momentan,
Proba ge preleveaza conform procedurii generale cod; LCCAP — PG 7.3,
Raportul de incercare se comp in doua ;
" Incercare neacrediata,
Document privat, omls de Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caractor porzonal © - a nu 30 difuza neaulorizat In axtom.
Reproducorea partiala asto interzisa fara acordul laboratorutul,
Cod LCCAP - F 7.8,1/Ed1/Rov.3/01,2022,
Rezullatele notate *<" reprezinta valor sltuate sub limita de cuantificare a metodel, valorile scrise sub forma *( )" sunt estimative. CMA: concentratio maxima admisa,
‘In cazul in care se solicita la receplis analiza indicaterulul microbiclogic Numar de colonil Ja 37°C/22°C:

Apa netratata. Nici o modificars ancrmala: nr. de colonil la 37°C/22°C < de 300 UFC/ml,

Apa tratata. Nici o modificare anormala: nr. de colonii la 37°C < 20 UFG/m.

nr. de colonli la 22°C < 100 UFC/mI.

Culoara*- valoarea obtinuta pe apa filtrata (valoara raala),
Velum praba prelovare: 1L-pontnu determinan fizico-chimice: 0.5 L- peontru determinari microblojogle; 0,25 L —pentru determinarea clorulul rezidual liber {in cazul dezinfectiel),
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Directia Managementul Securitatil, Calitatil si Mediului sareditat pantes
Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate

4 INCERSARE
‘ & D Ap A N GVA Laborator Control Calitate Apa Potablla <’E>
RE_AR.

o companie () veoLia

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiter

Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti

Tel/fax: 0214502091

Nume client: EURO APAVOL SA ! STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-18C VOLUNTARI

Provenienta probei: proba apa potabila

Adresa prelevare; Str. Prelungirea Qituz, Comuna 1 Decembrie-iesire statie tratare

Data prelevarii probei - ora prelevare: 08-03-2022 10:10

Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 08-03-2022 11:12 / 08-03-2022 - 11-03-2022

Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN
L.LDETERMINARI FIZICO-CHIMICE

SR ENISO/EC 170292018
CERTIFICAT DE ACREDITARE.

L9

ii: PT0221915 / 11-03-2022

Nr. Unitate de Valori Valorl maxim admise | Incertitudine
crt. | Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute | (conf.L.458/2002cu | Referential de masurare
meodificarile umrionre)“ la CMA
1 [Miros* - Acceptabila Acceptabila SR EN 1622: 2007 -
consumaterilor sl nicl o
modificare anormala
2 |Culoare* mg Pt/ nm 1/455 Acceptabila SREN ISO 7887: 2012 +20%
pH/Temp.(°C) | 7.27/20.9 consumaterilor sl nicl o
Acceptabila | modificare anormala
3 |pH masuratTa temperatura de 20.9°C | unitati pH | 727 | 26.5;58.5 ( SR EN IS0 10523:2012 | 5% |
L4 ‘Conductlvitate ] pS/ecm la 25°C 524 ‘ 2500 ’ SR EN 27886:1997 ' +10% ]
Ls |Amoniu J mg/l 0.436 0.50 ‘ SR ISO 7150-1:2001 | +10% ]
I_ 6 JDurilate totala [ grade germane 3.96 25 ] SR IS0 6055:2008 | 4%
7 |Aluminiu f ugdl (5) <10 200 J SR ISO 10566:2001 ‘ ¢1o%j
8 |Oxidabilitate (mefoda indicelui de ’ mgO2A 1.56 5.0 l SR EN ISO 8467:2001 *20%
permanganat)
9 |Clor rezidual liber J mg/l 0.11° 20.10; £0.50 J SR EN IS0 7393-2:2018 [ £10%
10 |Turbiditate ’ NTU 0473 =50 | SR EN ISO 7027-1:2016 f +10%
11 [Erer ol 80 200 [ LCCAP PS 21, ed.,rev.1 £15%
12 |Nitriti - mgi (0.024) <0,033 0.50 | SRENISO 133852002 £15%
13 [Nitrati [ mg/l (0) <0.885 50 ’ SR EN ISO 13395:2002 +15%
"1 h:02 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
ILDETERMINARI MICROBIOLOGICE
Nr. Unitate de Valori Valori admise
crt. Indicatori microbiologici masura obtinute | (conf.L. 458/2002 cu Referential
modificarile ulterloare)
Li Bacterii coliforme | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1; 2015
| SR EN ISQ 9308-1: 2015/A1:2017
2 |Escherichia coli J UFC/100 ml 0 0 ] SR EN 1SO9308-1; 2015
SREN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
3 _|Enterococi | _UFC/100 mi 0 | SRENISC7895-2:2002
4 |Numar de colonii la 22° G ‘ UFC/mi 0 Nici o modificare ’ SREN IS0 62222004
| anormala
5 !Numar de colonii la 37° C UFC/ml ' 0 Nici @ modificare J SR EN [SO 6222:2004
anormala
Informatille privind prelevarea proboi se regasesc in Formularul de receptie PT0221915 / 08-03-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit biolog
Nicoleta Ramiressi lonut Popa Liliana Albu

it

§

Rezultatole incercarilor se refera numai la proba de apa analizata, Proba de apa are caracter momentan.
Proba so preleveaza conform procedurii generale cad; LCCAP = PG 7.3.
Raportul de incercare se completeaza in doua exemplaro.
* Incercare neacreditata,
Document privat, emis de Apa Nova Bucurest SA, contine date cu caracter personal © = a nu se difuza neautorizat In extem,
Reproducerea partiala este interzisa fara acordul laboratorului,
Cod LECAP —F 7,8.1/Ed1/Rev.3/01.2022,
Rezultatele notate "<* reprezinta valer situate sub limita do cuantificare & metodel, valarile acrise sub forma *( )" sunt estimative. CMA: concentratia maxima admisa,
"In cazul in care se solicita la receptie analiza Indicatorulul microbiologic Numar de colonil la 37°Cr22°c:

Apa netratata, Niei o modificare anormala: nr. de colonll la 37°C/22°C < de 300 UFC/mL.

Apa tratata. Nici o modificare anormala: nr. do colonil la 37°C < 20 UFCim,

nr. do colonii la 22°C < 100 UFC/ml,

Culoare*- valoarea obtinuta po apa flitrata (valoare reala).
Volum proba prelevara: 1L-pentru determinari fizico-chimice; 0,5 L- pentru doterminari microblologle; 0,25 L —pentru determinarea clorulul rezidual (iber (In cazul dezinfectiel),
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n Directia Managementul Securltatil, Calitatil si Mediujuj Serediiad penin
! Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate gy
APA N OVA Laborator Control Calitate Apa Potabila C; )
Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti KE A%,

o companie O VEOLIA .
Telffax: 0214502091 SREN oM 1232018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

U
RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0221916 / 1 1-03-2022
Nume client: EURO APAVOL SA | STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare: Str, Liviu Rebreanu nr. 3, Comuna 1 Decembrie-consumator
Data prelevarii probei - ora prelevare: 08-03-2022 10:25
Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 08-03-2022 11:13 / 08-03-2022 - 11-03-2022
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

'Nr. Unitate de Valori Valorl maxim admise Incerttudine
¢rt. | Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute | (confL.458/2002 cu Referential de masurare
medificarile ulterioare) la CMA

1 [Miros* Acceptabila

Acceptablia SR EN 1622; 2007 - —[
consumatoerller sl nicl o
modificare anormala
Acceptabila
consumatorilor si nicl o

modificare anormala

2 |Culoare* 1/455
7.23/20.8

Acceptabila

mg Pt1/ nm SR EN ISO 7887: 2012 +20%

pH/Temp.(°C)

3 ij masurat la temperatura de 20.8°C —l_unitatl pH 7.23 | 26.5,59.5 ] SR EN ISO 10523:2072 | +5%
4 |Conductivitate uS/cm la 25°C 523 SR EN 27888:1957 ’ +10%
mgi 0.444 SR ISO 7150-1:2001 f +10%
6 [Duritate totala grade germane 3.85 ’ z5 J SR ISO 6059:2008 ' +4%
7 |Aluminiu ugh (6) <10 f 200 l SR ISO 10566:2001 r +10%
& |Oxidabilitate (metoda indicelu; de l mgQO2/l l 1.80 ’ 5.0 ' SR EN ISO 8467:2001 ‘ 220%
ermanganat
9 |Clor rezidual liber mg/| 0.13" J 20.10; 0,50 SR EN ISO 7393-2:2018 l +10%
10 |Turbiditate <50 SREN SO 7027-1:2016 f +10%
o 200 | LCCAPPS 21, ed.Trev.d [ #15% |
|
[

£15%
£15%

T mgi (0.023) <0,033 0.50 SR EN ISO 13395:2603
13 |Nitrati mg/l | (0)<0.885 | 50‘—?*311 ENISO 133352002
'0 h:48 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
ILDETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitate de Valori Valorl admise
Indicatori microbiologici masura obtinute | (conf.L.458/2002 cu Referential
modificarlle ulterloare)

SR EN ISO 9308-1; 2015
SR EN ISQ 9308-1: 2015/A1:2017

Bacterii coliforme UFC/100 miI 0 0

2 |Eschen‘ch1a coli UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO $308-1; 2015
SR EN ISQ 9308-1: 2015/41:2017
3 |Enterococi UFC/100 ml 0 | 0 | SRENISO7899-2: 2002
4 [Numar de colonii la 22° C UFC/ml 0 Nici 0 modificare SR EN IS0 '6222:2004
anormala
5 (Numar de colonii la 37° C UFC/ml ‘ 1] Nici o modificare J SR EN SO 6222:2004
anormala j
Informatiile privind prelevarea probe| se regasesc In Formularul de receptie PT0221316 / 08-03-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit biolog
Nicoleta Ramiressi lonut Popa Liliana Albu

Vg
y

Rezultatele Incercarilor sa refara numai la proba de apa analizata, Proba da Bpa are caracter momentan,
Proba se preleveaza conform procedurii generale cod; LCCAP — PG 7.3,

Raportul de Incercare se complateaza in doua exemplare,

* Incercare neacreditata,

Document privat, emis de Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caracter personal © - a nu sa difuza neauterizat In extem,

Reproducerea partiala este intarzisa fara acordul laboratorulul,

Cod LCCAP —F 7.8.1/Ed1/Rev.3/01 2022,

Rozultatele notate "<~ roprezinta valor situate sub limita de cuantificaro & matodel, valorila serise sub forma “( )" aunt estimative, CMA: <oncentratia maxima admisa,
*In cazul In care se solicita la receptio analiza indicatorulyl microblologic Numar de colonil la 37°Cr22°C:

Apa tratata. Nicl o modificare anormala: nr. de colonii Ia 37°C < 20 UFC/ml.
nr. de colonil la 22°C < 100 UFC/ml,
Culoare*- valoarea obtinuta pe apa filtrata (valoare reala).
Volum proba prelevare: 1L-pentru dotorminari fizico-chimice; 0,5 L- pentru determinari microbiotogle; 0,25 L =pentru detorminarea clorulul rezidual liber (In cazul dezinfactial),
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Directia Managementul Securitatii, Calitatii si Mediului wndiiss penira

Y & o n s ee o Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate Ihomrcare
i I APA NDVE Laborator Control Calitate Apa Potablla s
- SO e Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti Nt s
e Telffax: 0214502091 S—
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1w

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0222319 / 24-03-2022
Nume client: EURO APAVOL SA /STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probel: proba apa potabila
Adresa prelevare: Str. Prelungirea Oituz, Com. 1 Decembrie - lesire statie tratare
Data prelevarii probei - ora prelevare: 21-03-2022 11:10
Data primirii probei / data efectuarii analizelor; 21-03-2022 11:45 ] 21-03-2022 - 24-03-2022
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

1.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. Unitate de Valori | Valori maxim admise T N |Incertitudine
crt.  Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute | (conf.. 4582002 cu | Referential de masurare
! ‘ medificarlle ulterioare) la CMA
1 Amoniu mgi 0.222 0.50 | SRISO 7150-1:2001 +10%
2 Clor rezidual liber _omgn 04T mA0,5050 | SRENISO 73955018 0%
3 Turbiditate ’ NTU 0835 550 | SRENISO7027-1:2016 T xig%

%0 h:35 min - rép}éiﬁié diferenta He_li_rﬁhkiﬁtire prelevare si analiza; maxim 6 ore
I.DETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitatede | Valori | Valorl admise T
crt. Indicatori microbiologicl masura obtinute  (conf.L.458/2002 cu | Referentlal
modificarile ulterloare})
"1 Bacterii coliforme | UFCH00mI 0 ’ [  SREN ISO 9308-1: 2075 |
! R R S | e . SREN ISQ 9308-1: 2015/A1:2017 |
2 Escherichia coli UFC/100 m| o] 0 SR EN SO 9308-1: 2015
: . ! | o SRENISO 9308-1: 2015/A1:2017
3 "Fq@rqcoqiwm L . UFC/100 ml 0 0 SREN ISO 7839 -2 : 2002
4 Numar de colonii la 22° C UFC/mI 2 " Niclo modificare ~~ SREN ISO 6222:2604
o e e S, S — - \ - anormala o gt s i s
5 Numar de coloniila37° C UFC/ml ] Nici o modificare SR ENISO 6222:2004
d i anormala. o
Informatille privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de roceptie PT0222319/ 21-03-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit biclog
Nicoleta Ramiressi Anca losub Florina Mandache

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba ds apa analizata, Proba de apa are caractsr momentan.
Proba ge preleveaza conform procedurii generalo cod: LCCAP - PG 7.3,
Raportul de incercare se completeaza in doua axemplare.
" Incercare nencredilata,
Document privat, emis de Apa Nova Bucurest! SA, contine date cu caractor porsonal ® — & nu se difuza neautorizat In oxtern,
Reproducarea partiala asta interzisa fara acordul laboratorulyi,
Cod LCCAP —F 7.8.1/Ed1/Rev,3/01.2022,
Rezultatele notate “<” reprezinta vatorl sltuate sub fimita de cuantificare a metodel, valorile scrise sub forma ()" sunt estimative. CMA: concentratia maxima admisa,
*In cazul In care so elicita la receplie analiza indicatorului micrebiclogic Numar do coloni 1a 37°C/22°C;

Apa natratata, Nici o medificare anormala: nr. de colonil ln 37*G/22°C < de 300 UFC/imI,

Apa tratata, Niei 0 modificare anamala: rr. de colonii la 37°C < 20 UFC/mI.

nr. de colonll la 22°C < 100 UFC/m.

Culoara™- valoaraa obtinuta pa apa fillrata {valoara reala),
Velum proba prelevars: 1L-pontru detorminar fizico-chimico: 0,5 L- pentru detarminari mieroblologie; 0,25 L =pentru determinarea clorulul rezidual liber (in cazul dezinfectiel),
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Directia Managementul Securitatii, Calitatii si Mediului
ry 2" : = Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate
‘ A Laborator Control Calitate Apa Potabila v
"mm il Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti S fer A
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CERTIFICAT DE ACRIDITARE.

uzs
RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0222137 / 18-03-2022
Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare: Str. Prelungirea Oituz, com. 1 Decembrie, iesire statie tratare
Data prelevarii probei - ora prelevare: 15-03-2022 11:15
Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 15-03-2022 12:07 /15-03-2022 - 18-03-2022
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. " Unitatede | Valori | Valor maxim admise ™ }Inc'u"r_llfﬁiﬁa
rt. | Indicat ! 1 sl fizi icl (conf.L. 458/2002 cu de masurare |
cl ndicatorl organoleptici si fizico-chimic masura | obtinute modificarile wlterloare) Referential [ I Chk
1 |Amoniu mgil 0.415 0.50 SRISO 7150-1:2001 £10%
2" [Clor rezidual liber T mgh 043 | =040 5050  SRENISO7393-2:2018 0%
3 Turbiditate ’ NTU | 0298 | £50  SRENISO7027-12016  #10%
"0 h:52 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore o
ILDETERMINARI MICROBIOL_OGICE_ o _ e
Nr. Unitate de Valori Valori admise
crt. Indicator] microbiologici masura obtinute  (conf.L. 458/2002 cu Reforential
modificarile ulterloare)
1 Bacterii coliforme  UFCMO0ml 0 0 SREN ISO 9308-1: 2015
| T _ S o . SRENISQ 9308-1: 2015/A1:2017
2 'Escherichia coli UFC/100 mi 0 0 SR EN IS0 9308-1; 2015
i ) . R e SRENISO 9308-1: 2015/A1:2017
3 I§n lerococi UFC/00 ml 0 0 SRENISO 7899 -2 2002
4 |Numar de colonii la 22° C UFC/mi 6 " Nici o modificare SREN IS0 6222:2004
. ] | | anormala 1 o
5 Numar de colonii Ia 37° C UFC/ml 0 Nici o modificare SR EN IS0 6222:2004
| | anormala —
Informatiile privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de receptie PT0222137 / 15-03-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit biolog
Nicoleta Ramiressi Mihai Rarinca Florina Mandache
g 7/
Fé e s
V{4 /,
¥/ A / F A /’
/(e . #

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are caracter momentan.
Praba se prelevenza conform pracedurii generale cod: LCCAP - PG 7.3.
Raportul de Incercare se cor a (n doua plare.
* Incercare noacreditata,
Document privat, emis do Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caractor parsonal © — a nu se difuza neaulerizat in extem.
Reproducerea partlola eslo Interzisa fara acardul Iaboratorutul,
Cod LCCAP - F 7.8.1/Ed1/Rev,3/01,2022,
Rezultatele notate "< roprezinta valor sluate sub limita de cuantficare a metedel, valerile scrise sub forma "{ )" sunt estimative. CMA: concentratia maxima admiza.
*In cazul in carg so solicita la recoptio analiza indicatorului microbiologic Numar de colonil la 37°C/22°C:

Apa netratatn, Nicl 0 modificare anormala: nr. de colonil la 37°CR22*°C =< do 300 UFC/m,

Apa tratata. Nicl o modificare anomala: nr. de calonil la 37°C < 20 UFC/mI,

nr. da colonii la 22°C < 100 UFC/mI,

Culoare*- valoaroa abtinuta pe apa fiitrata (valeara roala).
Volum proba prelovare: 1L-pentru dateminari fizico-chimice; 0,5 L- pentru dotorminarf microblologi; 0,25 L —pentru determinarea clorulul rozldual liber (in cazul dezinfectial),
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