Directia Managementul Securitatii, Califatii si Mediului
Serviciul Controf Calitate Apa Potabila si Ape Uzate

APA AV GVA Laborator Control Calitate Apa Potabila (\ Ty
Str. Sinel nr. 44, sector 5, Bucuresi “BE
o companie kg VEOLIA A RGN
P & Telffax: 0214502091 R SOED 1721
CERTIFICAT DE ACREDITARE
2%
RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237814 / 07-09-2023
Nume client: EURQ APAVOL SA /STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A-198-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare; Str. Prelungirea Oituz, Com i Decembrie, lesire Statie Tratara
Data prelevarii probei - ora prelevare: 04-08-2023 11:00
Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 04-09-2023 12:04 / 04-09-2023 - 07-09-2023
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN
L.LDETERMINARI FIZICO-CHIVICE
Nr. | Unitatede | Valorl Valorl admise jincertiudine |
ert.  Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute {conf. 0.G. or. Referential de masurare !
| 7/28.01.2023) la CMA
1 Miros™ : - * Acceptabit Acceptabil pt SR EN 1622: 2007 _
consumaierl si fara :
) e ) modificari anormate —_— _
2 ‘Culoare* mg Pt/ nm 17455 Acceptablla pt SR EN IS0 7887: 2012 .
pH/Temp.{*C) 7.4/21 consumatorl sl fara
Acceptabila modificar anormaie |
3 jpH mesurat ls temperatura de 21°C unitati pH 7.4 ’ 265, <8.5 SREN IS0 10523:20127 77| 0.2
4 Conductivitate CuSfemla20°C T 527 2500 SREN 27888:1997 L £10%
5 Amoniu h mgit (0,034} <0.05 0.50 T SRISO 7180-1:2001 +10%
"6 Duritate fotala grade germane  8.68 z5 T UBR 180 6069:2008 4%
7 Aluminiu ‘gl T@2y=id Tace T SR 150 10566:2001 +10%
8 Oxidabilitate (metoda indicelui de mgil 1.32 5.0 SR EN ISC 8467:2001 *+20%
permanganat) ) ) o .
9§  Clor rezidual liber mafl 0.32° 20,10; <0.50 SR EN ISC 7393-2:2018 +10%
10 Turbiditate NTU 3.782 Acceptabila pt SR EN IS0 7027-1:2018 -
consumatori si fara
madificari anormale
11 Fler ygfl 21 200 LCCAP PS 21, ed.1,rev.1 +15%
12 Nitriti mg/! (0.001) <0.033 0.50 SR EN IS0 13395:2002
13 Nitrati mofl (0.00) <0885 50 13386:2002

1 h:04 min - reprezinta diferenta de timp Intre prelevare si analiza; maxim 6 ore

ILDETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitate de Valori i Valorl admlse
ert, Indicatori microbiologici masura obtinute {conf. 0.G. nr. Referential
7/28.01,2023}
1 Bacterii coliforme numar 100 m| 0 0 SR EN IS0 9308-1: 2015
_SREN IS0 9308-1: 2015/A1:2017
2 Escherichia coli numar/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1: 2015
. SR £N ISC 9308-1; 2015/A1:2017
3 Enterococ intestinali numar/100 ml Q 0 SR ENISO 7899 - 2 ; 2002
4 Numar de colonii la 22° & numar/mi [ Fara modificari SR EN IS0 6222:2004
snormale
5 Numar de coloniila 37° C nurmas/mi o] Fara medificari SR EN 150 6222:2004

anormale

Infermatiile privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de raceptie PTO237814 1 04-09-2023

Verificat / Aprobat / Sef [aborator

Intocmit inginer chimist

Infocmit biolog

Nicoleta Ramiressi Anca losub Liliana Albu
Lt . ]

Rozulkaiele incercarilor se refera numal la proba de apa analizata, Proba de apa are caracter mementan,

Rapartul da incercare se compleleaza In doua exemplare,
* Incarcare neacredilata,

Document prival, emls de Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caracter personal € - a nu se dijuza naeautorizat [n axtern,

Reproducerca partala este interzisa fara acordul labaratonuul.
Cod LCCAP - F 7.8.1/Ed. 2/Rev. 0/01.2023.

Rezuhatale notata “<” reprazinla valon siluele sub limita du cusntificare a meledei, valorle sorise sub forma *( )7 sunt estimative. CMA: concentratia maxima admisa,

Culoare”- valoarsa obtinuta pe apa fitrata (valoare reala)

Velum proba prelevare: 1L-pentru determinar fizico-chimice; ¢,8 L- penlry determinan miersbloisgie; 0,25 L —pentnu determinarea cloului rezldual iber (In cazuj dezinfactlei).
Proba su preleveaza conform procedurii ganerale cod: LCCAR — PG 7.2, Activitatea de prefevare A 6 acoperita de asredltarea Renar,
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APA NOVA

o companie (g veorla

Directia Managementul Securitatii, Calitatii si Madiului
Serviciul Control Calitate Apa Potabita si Ape Uzate

Laborator Control Calitate Apa Potabila
Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti

Telfax: 0214502091

nersditel pentny

INGCERCARE
LT
; 3

™
e RE a% !
SF.EN ISOAEC 170252018

CEFTIFICAT DE ACREDITARE

Lipe

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237859 / 08-09-2023
Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-13C VOLUNTAR!

Provenienta probei: proba apa potabila

Adresa prelevare: Aleea Stadionului nr.5, Com. 1 Decembrie, Jud. Iifov - consumater
Data prelevarii probsi - ora prelevare: 05-09-2023 09:00
Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 65-09-2023 09:38 / 05-09-2023 - 08-09-2023

Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

LDETERMINARI FIZICQ-CHIMICE
Nr,
crt.

1T Mirest

2  Culoare”

pH masurat la temperaturé de 22.5°C

3
4 |Conductivitate
3  Amoniu

6 Fier total

|7 Duritate {otala

& Oxidabiiitate (metoda indicelul de
permanganat)
] !Clor rezidual liber

10 Turbiditate

11 “Aluminiu
12 INItriti
13 Nitrati

Indicatori organoleptici si fizico-chimici

Unitate de Valori Valori admise Incertitudine
masura | obtinute {conf. 0.G.nr. Referential [de masurare;
7/28.01.2023) la CMA
- Acceptabll Acceptabll pt SR EN 1622: 2007 -
, consurnatori si fara
mediflcar anormale
mg PYl/ nm 1/458 Accepiabila pt ] SR EN 1SO 7BR7: 2012 -
pHTemp.(°C)  7.3/22.5 consumater sl fara |
Acceptabila madificari anormale ‘
unitati pH 7.3 26.5;59.5 SR EN I1SO 10523:2012 +0.2
f yS/em la 20°C 529 2500 SR EN 27888:1997 +10%
mg/l ‘“‘ (0.003) <0.05 0.50 SRISC 7156-1:2001 0%
g/l i5 200 SRISCBIaZAIEE . EG%
) SR IS0 6332:1986/C91:2006
grade germane 8.96 25 | SR 1SC 6059:2008 +4%
I
\ ragh 1.19 5.0 ! SR EN IS0 8467:2001 +20%
mag/l 0.231 20.10; =0.5¢ SR EN 150 7393-2:2018 +10%
o NTU 132 Acceptabiia pt SR EN ISO 7027-1:2016 -
consumatori sf fara
______ modificari anormale
| g "1y <50 200 [ LCCAPPS21,eddrevi | 215%
my/t (0.001) <0.033 0.50 SKEN SO 13385:2002  $15%
mafi {0.044) <0.885 50 SR EN IS0 13395:2002 +15%,

G h:38 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore

ILDETERMINAR] MICROBIOLOGICE
Nr.

crt, Indicatori microbiclogici

-

[Bacterii coliforme

]Escherichia coli

2
3 Enterococi intestinali
4 |Numar de coloniila 22° C

&7 Numar de colonii la 37° C

Informiatiile privind prelevarsa probel se regasese in Formularu! de receptie PT0237859 / 05-09-2023

Verificat / Aprobat / Sef laborator
Nicoleta Ramiressi

fAHET

=

-

(\\

Unitate de
masura

numar/100 mi
nurnar/100 ml

numar/100 ml

T Aumar/ml

Valori |  Valor admise
abtinute {conf. 0.G. nr.
! 7/28.01,2023)
0 0
0 ‘ 0
g ' 0
9 Fara modificari
, | anormale
I 7 Fara modificari
anormale

Intocmit inginer chimist

lulian Vasiliu

\7&3(
-

Rezultatele incercarior se refara numai la proba de apa aralizata. Probe de apa ara caracter momentan,

Raportul de Incercare se completeaza in doua exemplare,
* Incercare neacreditala.

Dagurnent privat, emis de Apa Nova Bucuresti §A, coming date cu caracler persenal ® — a nu se difuza neautorizet In extern,

Reproducerca partlala esta Interzisa fara acordul laboratorulul,

Cod LCCAP —F 7.8.1Ed. 2/Rav. 0/01.2023,

Referential

SR EN IS0 9308-1: 2015 |
_ SREN 1SO 8308-1: 2015/A1:2017
SR EN IS0 §306-1: 2015
, SR EN 130 9308-1; 2015/A1:2017
SR EN IS0 7898 -2 ; 2002

. SR EN IS0 6222:2004

SR EN 180 6222:2004

Intocmit biolog
Liliana Albu

s
e

Rezulalcle notale *<” reprozinta valori situate sub limita de cuamificare a metodel, valorile scrise sub forme ™ )" sunt ostimalive, CMA: concentratia maxima admisa,

Culoare™- valoarea obtinuta pe apa flitrata (vaioara reala).

Volum proba prelevare; 1L-pentru daterminan fizleo-chimice: 4,5 L- pentru delerminar] microbinlogie; 0,25 L —pontru determinarea clonulul razldual |

Praba se prelevezza conform proceduril genersla cad: LOCAR — PG 7.3, Actlivitalea de prelovare fu e acoperia de acradiiares Renar,

Pag.

171
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APA NOVA

o companie () VEOLIA

Laborator Control Calitate Apa Potabila
Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti
Telffax: 0214502081

Directia Managementul Securitatii, Calitatii s Mediujui
Serviciul Cantrol Calitate Apa Potabila si Ape Uzate

SREN ISCVIEC 170952018
CEFIIFICAT DE ACREDITARE
L1398

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237860 / 08-08-2023

Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI

Provenienta probei: proba apa potabila

Adresa prelevare: Piata Agro-alimentara “Alba lulia", Com. 1 Decambrie, Jud. |ifov

Data prelevarii probei - ora prelevare: 05-03-2023 09:10

Data primirii prebei / data efectuarii analizelor: 05-09-2023 09:43 / 05-09-2023 - 08-09-2023
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

LDETERMINARI FIZICO-CHIMICE

| Nr. | Unitate de Valort admise

|
!
|
|
i

Valori Incertitudine
i ; : i imici i {conf. 0.G. nr. ; ntial de masurare;
crt. | Indicatori organoleptici si fizico-chimici masura obtinute 7728.01.2023) | Referenti 2 VA,
7T Miros” | - Acceptabil Aczeptabil pt SR EN 1522:2607 |-
| ‘ : consumatori si fara :
X e : o modificar anormale o !
B Eulearet T T mg Pt/ nm 1 /455 Accepiabila pt | SR EN T80 7837: 2012 ! "
| pHITemp.(°C) . 7.1/228 cansumatori st fara | :
j . Acceptabila modificari ancrmale |
"3 pH masurat la temperatura de 22.6°C I unitati pH 7.1 26.5; 9.5 | SRENISO 105232012 +0.2
4 iConductivitate uSlema20°C | 460 2500 ; SR EN 27883:1897 +10%
5 Amoniu mg/l 0.133 0,50 | TSR ISO 7150-1:2001 T o%
6 Fier total pg/l 49 200 | SR IS0 6332:1998 - £10%
o _ | SRIS0 6332:1996/C91:2008
7 ‘Duritate totala grade germane 4.42 =5 SR IS0 6059:2008 4%
78 ‘Oxidabilitate {metoda indicelul de mgf ' 1.26 50 " 'SR ENTTS0 8467:2001 +20%
permanganat) _
8 Clor sezidual liber mg/l 0.10 20.10; £0.50 SR EN IS0 7393-2:2018 *10%
10 Turbiditate NTLU 0.567 Acceptabila pi SR EN IS0 7027-1:2016 -
consumator si fara
- madificari anormale o
11 Aluminiu pg/) {9) <50 200 LCCAP PS 21, ed.1rev.1 +15%
12 Nitrit mg/) 1(0.016) <0.033 0.50 SRENISOT3308:2002 | 115%
- 18" Nitrati mal (0.133) <0.885 50 SRENISO 13395:2002  © 1159

;0 h:33 min - reprezinta diferenta de timp intre prele\fare si analiza; maxim 6 ore
I.DETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitate de Valori Valori admlise
ert. Indicatori microbiotogici masura obtinute {conf. 0.G. nr.
7128.01.2023)
1 Baaterii coliforme " numar/100 mi 0 ]
2 Escherichia coli " numarie0 ml 0 ‘ 0
3 Enterocedi intestinall - rumar100 ml 0 D
4 Numar de coloni la 22° C numarmi 3z Fara medificari
! . anormale
| 5 Numar de colenii [a 37° C numar/ml 16 Fara modificari
L anormale

Informatiile privind prelevarea probe! se regasesc in Formularul de receptie PT0237860 / 05-09-2023

Verificat / Aprobat / Sef laborator Inteemit inginer chimist
Nicoleta Ramiressi lulian Vasiliu

~ - fL

Rezultatels incercarlior sa refera numai la proba da apa analizata, Proba de apa are caracter momenlan,

Raporiul de incergare se completeaza in doua exemplare,

" Incarcars neacreditata.

Dotument prival, amis da Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caracter personal @ — a nu se difuza neaulorzal in extern.
Reproducerea pamnlala este interzlsa fara acordul laboratoruly),

Cod LCCAP — F 7.8.1/Ed. 2/Rav_ 0/D1.2023.

Rezullatele notate <" reprezinta valor situate sub limita de
Culeare*- valoarea cbtinuta pe apa firata {valoare reala).
Volum proba prelevare: 1}~pentru determingt fizico-chimics; 6.5 L- pentru daterminari microbiciogie;
Proba s& prelevaaza conform proceduri generals cod: LCCAP ~ PG 7.3, Activitatea de prelavare nu & acopernita de acreditarss Renar.
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I Referential

SR EN IS0 2308-1: 2015

_ SREN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
SREN S0 7890 -2 : 2002

SR EN IS0 6222:2004

Intoemit biolog
Liliana Albu

cuentificare a metodel, valorile scrise sub forma “( ¥ sunt estimative. GMA; concenlralia maxima admisa.

0,25 L —pantru delerminarea glorulul rezidual Gher (in cazut dezinfectiel).




