Directia Managementul Securitatii, Calitatii si Mediului
Serviclul Control Calitaie Apa Potabila si Ape Uzate
Laborator Control Calitate Apa Potabila r
Str, Slnei nr. 44, sector 5, Bucuresti RE af
Telffax: 0214502091 - I

CERTIFICAT DE ACREDITARE
X

APA NOV.

o companie Lhveoua

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237811 / 07-03-2023
Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINGA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI

Provenienta probei: proba apa potablla

Adresa prelevare: Str. Ghe. Dinca Nr 19ABC, lesire Bazin

Data prelovaril probel - ora prelevare: 04-09-2023 09:10

Data primisii probel / data efectyari anafizelor: 84-09-2023 11:58 / ($4-09-2023 - §7.09-2023
Cine a recoltat proba; CLIENT EXTERN

|.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. | Unitatede | Valori Valori admise Incerticuding
crt.  Indicatori organciepticl si fizico-chimici masura | obtinute (conf. 0.G. nr. Referential {de masurare
i 7/28.01.2023) } a CMA
1 Miros ) - Azceplabil Aceaptabil pt SR EN 1622; 2007 L
consumateri si farm
modiflcari ancrmale .
2 Culoare* mg Pt/ nm 11455 Acceptabila pt SR EN ISO 7887: 2012 -
pHTemp.{°C) T7.6/21.2 censumatod si fara
Accentabila modificar anormale
3 pH masurat la temperatura de 21.2°C unitati pH 7.8 285208 SR EN IS0 10523:2012 #0,2
4 ‘Conductivitate RSicm la 20°C 578 2500 SREN 27886:1987 T x10%
5 Amoniu ; mg#! 0.348 0.50 SR IS0 7950-1:2001 +10%
€ Duritate totala grade germane 941 25 '8R50 6059:2008 +4%
7 Aluminlu ugit {6y =10 200 T SRIS0 10566:2001 +10%
8 Oxidabilitate (metoda indicelui de mgh 1,38 5.0 SR EN ISO 8487:2001 +20%
permanganat) o
8  Clor rezidual liber mg/l 0.31 =0.10; £0.50 SR EN IS0 7303-2:2018 +10%
10 Turbiditate NTU 0.698 Acceptablia pt SR ENiSO 7027-1:2018 -
consumator] sifara
madificari anormale
11 Fier g i 57 200 LCCAP PS 21, ed.1,rev.1 +15%
12 Nitrit gl {0.067) <0.033 0.50 SR EN IS0 13385:2002 £15%
13 ‘Nitrati mght {0.620) <0.885 50 SR EN IS0 13395:2002" £15%

2 h:49 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
iLDETERMINAR| MICROEIOLOGICE

Nr. Unitate de Valori Valori admise
crt. Indicatori microbiologici masura obtinute (conf. 0.G. nv. Referential
‘ i 7/28.01.2023)
1 Baclerli coliforme numari0sm’ T 0 il SR EN 180 8308-1: 2015
) ‘ SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
2 Escherichia coli | numar/108 mi 4] 0 SR EN ISO 9308-1: 2015
| ‘ _ SR EN SO 9308-1: 2015/A1:2017
3 Enteracoci intestinali numar/160 mi o o SR EN IS0 7899 -2: 2002
4 Numar de colonii la 22° C numar/ml 1] Fara medificari SR EN IS0 6222:2004
) anormale o
5 Numar de colonii la 37° C numar/m! 9 Fara modificari SR EN IS0 6222:2004
e anormale
Informalille privind prelevarea probel se regasesc in Formularul de receptie PT0237811/ 04-09-2022
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmii inginer chimist Intocmit biolog
Nicoleta Ramiressi Anca losub Liliana Albu
S T ; >
r".i/L'F‘E;A i ' i J—

I e

Razultatels Insarcaniior se refera numal la proba de apa analizata, Proba de apa are caracter momentan.

Raportul de incercare se completeaza fn douz axemplara,

* Incercare neacreditata,

Document privat, emis de Aps Mova Bucuresti SA, contine date ou caracter personal © ~ a nu se difuza nealtorizat ln extern.
Reproducarea partiala este inferzisa fara acordul laboratorului,

Cad LCCAP - F 7.8.1/Ed. 2/Rev, 0/01,2023,

Rezuftalals notats *<* reprezinta valor situats suk fimita de cuantificare 2 metodal, valodla scrise sub ferma ¢ )" sunt estimstive. CMA! concentratia maxirma admisa.
Culoare’- vajearsa cbiinuta pe apa filtrata (valoare reala).

Volum proba pralevare: 1L-pentru determinar] fizico-chimice; 0,5 L- pentru delerminar microbioiogie; 0.25 L ~pentru determinarea clanzivi rezidual liber {in caxul dezinfecliei).
Proba se preleveaza sonform proceduri ganerale cod: LCCAP — PG 7.3, Aclivitatea de prelevare nu e scoparita dé acreditares Renar,
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CERTIFICAT DE ACREDITARE
japoy

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237810 / 07-09-2023
Nume client; EURO APAVOL SA [ STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prefevare: Str, Carpati Nr 1A, Violuntari, Consumator
Data prelevarii probei - ora prelevara: 04-09.2023 £8:45
Data primirii probei / data efectuarii analizelor: 04-09-2023 11:56 / 04-09-2023 - 07-09-2023
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

LDETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. Unitate de Valori Valorl admise incertituding
ert. Indicatoeri organoleptic si fizico-chinici masura | obtinute {conf. 0.G. nr. Referential de masurare
‘ ! 7428.01.2023) 12 CMA
1 Miros* T : ' - Acseptabil Acceptadiipt T T SREN 1622: 2007

consumalor si fara
maodificari anomale

2 Culoare* . " mgPUi/nm 17455  Acceptabiia pt SR EN 180 7887: 2012 -
pHTemp.{°C) 74421 cons_umaltan’ sl fara

Acoeptabila madificari anomale )
3 pH masurat la temperatura de 21°C unitati pH 74 26.5; 9.5 ) SR EN 180 10523:201 £0.2
4 Conductivitate uSiem la 20°C 553 2500 SREN 27888:1997 +10%
5 Amoniu mafi (0.002) <0.05 - 0.50 SR 186 7150-1:2001 +10%
6 Duritate totala grade germans 2.74 ' 25 TSR IS0 6059:2008 4%,
7 Aluminiu uglil {9y <10 200 T BRSO 10566:2001 0%
8 Ouxidabilitate (metoda indicelui de mafl 1.44 “se T SREN IS0 846722001 T £20%

permanganat) ) o . .

g Clor rezidual liber mafi 0.18 : 20,10; 50.50 _ SR EN IS0 7393-2:2018 +10%
10 Turbiditate NTU 0.712  Acceptabilapt ' SRENISOT027-1:2016 -

consumatori si fara
medificari anarmate

11 Fier pot 28 ' 200 " LCCAP PS 21, ed.1,sev.1 +15%
12 Nitriti " mgh (0.001) <0.033 050 | SRENISO 13395:2002 +15%
13 Nitrati S o mgt o.e30 50 T TR ENISO 13895:2002 T215%

2 h:11 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
HI.DETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr, Unitate de Valori Valori admise
crt. Indicatori microbisiogici masura obtinute {conf. O.G. nr. Referential
7128.01.2023)
1 |Bacterii coliforme numar/100 mi 0 o 8 SR EN 150 §3081: 2615
:  SREN ISO 92308-1; 2015/A1:2017
2 Escharichia coli numar/100 ml Q 4] SR EN IS0 9308-1: 2015
i ] ] SREN IS0 9308-1: 2015/A1:2017
3 Enterococi intestinali numar/100 ml 0 [¢] SR EN IS0 7899 -2: 2002
4 ‘Numar de colonii la 22° C o numar/mi 1 Fara madificari SREN 180 62222004
. . anormale } o
5 Numar de colonil la 37° C numar/ml 1 Fara modificari SR EN 150 8222:2004
I o _anormale
informatille privind prelevaraa probei se regasesc in Formularul de receplie PT0237810 / 04-09-2023
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intocmit biolog
Nicoleta Ramiressi Anca tosub Likana Albu

4 o 3 e

Rezultatele Incercarilor se rafera numal 1a proba de apa analizata, Proba de apa are caracter momentan.

Raporid de Incercare se compleleazs in doua exemplare.

* Incercare neacreditata.

Daturnent prival, amis da Apa Nova Bucuresti SA, conting dalte cu caracler personal @ — & nu se dlifuza noautorizat in extern,

Reproducerea partlala este interziss fara acordul laboratoruiul,

Cod LCCAP - F 7.8.1/Ed. 2/Rev. §/01.2623,

Rezultatels notate <" reprezimta valed siiuate sub limita de cuantificare a metadel, valorle serss sub farma ()" sunl estimalive. CMA: concentralia maxima admisa.
Culvars' valoaraa ohtinuta pe opa filrala (vaicare raala).

Volumn proba prelevare: 1L-pentru determinarl fizico-chimics; 0,8 L« pentru doteminan microbiciente; 0,25 L —pentru determinarea cionului rezldual Iber (In cazui dezinfectiel}.
Proba se preleveaza conform precedurd generale cod: LCCAP ~ PG 7.3, Acllvitatea de prelevare nut & acopedta de acredilarea Renar,
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