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Departament Managementul Autorizarii Activitatii iy
Directia Laboratoare si Metrologie i
APA N OVA Laborator Control Calitate Apa Potabila @\ )
Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti A
o companie () VEOUA Telifax: 0214502091 R
CERTIFICAT DR ACREDITARE
e

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0241207 / 15-02-2024
Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI

Provenienta prohei: proba apa potabila

Adresa prelevare: Str, Prelungirea Oituz, com. 1 Decembrie, iesire statie tratare

Data prelevarii probei - ora prelevare: 12-02-2024 10:00

Data primiril probei / data efectuarii analizelor: 12-02-2024 10:50 / 12-02-2024 - 15-02-2024

Cine a recoltat proba; CLIENT EXTERN

I.DETERMINARI! FIZICO-CHIMICE -
Nr. T unitate de Valori~  Valori admise “incertitudine
X i ici (conf. Q.G. 7/2023 de masurare’
crt i Indicatori organolepticl si fizico-chimici masura obtinute o1 HG 97412023) Reforential 18 CMA
1 Miros* ‘“ S = Acceptabii ~Acceplabiipt SR EN 1622: 2007 LCCAP PS 01 .

consumatori si fara
modifican anormale

2 Culoare* mg PYi/ nm’ 1/455  ~  Accepiabila pt TTTBR EN 180 78872012 .
pH/Temp.(°C)  7.1/206 consumateri sl fara LCCAP PS 02
Acceptabila modificari anormale
3 pH masurat la temperatura de 20.6°C - unitati pH 71 265,205 SR éﬁ"i'sc 10523 2012 LCCAP Ps"b@' T T20.2
4 Conductivitate " . uSfemia20°C 451 "~ 2500 ) T £10%
5  Amoniu (NH4) T man (0.605) <0.05 0.50 001 LCCAP 80T #15%
6 Duritate totala " grade germane 25,20 7 SRIS0 60652008 LCCABPS 13 4%
7 Aluminiu i pgh (3y<10"" 200 SR IS0 108662001 LECAPPS 10 “+10%
8 Oxidabilitate (metoda indicelui de mg/l 1.86 5.0 SREN 1§0 8467:2001 " #20%
permanganat) e i
8 Clor rezidual liber mgt 0.28 20.10: $0.50 SREN ISO 7393-2:2018 +10%
==l | ) LCCAP PS 08
10 Turbiditate NTU 0,743 4 SREN IS0 7027-1:2016 +15%
. — ... LCCAPPSO03 =
11 Fier total pah 71 200 LCCAP PS 21, ed.1,rev.1 +15%
12 Nitriti (NO2™) ma/l (0.001}<0,033 050 SR EN 186 13385:2005 £15%
N ) ; . . LCCAPPS22 edtev.i =
13 Nitrati (NO3 ") mgll (0.133) <0.885 S0 SR EN 150 13395:2002 +16%
””””””””””” LCCAP PS8 22, ed.1,rev.1
0 hi:50 min - reprezinta diferenta da timp intre preievare si analiza; maxim 6 ore
I.LDETERMINARI MICROBIOLOGICE i —— i —
Nr. Unitate de Valori Valori admise
crt. indicatori microbiologlci masura obtinute {conf. 0.G, 7/2023 Referontial
si HG 971/20623)
1 Bacteri coliforme “numar/100 m 0 0 SR EN ISO 9308-1; 2015~
.~ SR EN IS0 9308-1: 2015/A1:2017
e o ..LCCAPFS 16
2 Escherichia coll numar/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-1: 2016~
SR EN IS0 9308-1: 2015/A1:2017
: P = LCCAP PS 14 —swn |
3 Enterococi intestinali numar/100 ml [¢] 0 SR EN 180 7899 - 2: 2002
e o p— . S p— LCCAPPB1S
4 Numar de colonii la 22° C numar/ml 0 Fara modificari  ; SREN ISO 6222:2004 LCCAP PS 18 -
T o . .. anormale
5 Numar de colonii la 37° C numar/mi 0 Fara modificari - SR EN IS0 6222:2004 (CCAF P8 & -
. O e . s . @NOTM2lE
Informatiile privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de receptie PT0241207 1 12-02-2024
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intocmit inginer chimist Intacmit biolog
Nicoleta Ramiressi Mihai Rarinca Florina Mandache

Rszullahle incercarilor sa refera numai §a proba de apa anallzata, Proba de apa are ceractar momantan,
lde 80 in doua e.

N lncen:ara neacredilata.
Dotumant privat, emis de Apa Nova Bucuresti SA. contine dale cu caracter personal @ ~ a nu s» difuza neautorizal In axtem.
fara

Reproducerea partiala este inturzi

Cod LCCAP - F 7.8.1/Ed. 2/Rev. 1/10.2023,

Rezuit notate ‘<" valor situate sub limita da cuantificare 2 metodei, valorlle scrige sub forma "( }* sunt estimativa, CMA: ) ima admisa.
Culoare*- valoaraa oblinuta pe apa fitrata (valoam reala).

Voium praba preb 1L-pentru himice; 0,5 L- pentru detarminari microblologle; 0,28 L —pentru determinarea clondui reziduat fiber (in cazul dezinfectiel).
Praba se p conform durl e cod: LCCAP — PG 7.3. Activi de prel nu e acoperila de dif Rener.
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Departament Managementul Autorizarii Activitatii

Directia Laboratoare si Metrologle
Laborator Control Calitate Apa Potabila
Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti
Telifax: 0214502091

‘ APA NOVA

o companie (3} veouia

ecredites penttu

i

=
RE AN

SR EN I80/8G 1710252018
CERTIFICAT DRACREDITAIR

o

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0241208 / 15-02-2024

Nume client: EURO APAVOL SA /STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A- 19B-19C VOLUNTARI

Provenienta probei: praba apa potabila

Adresa prelevare: Str, Crisana nr. 1, Primaria 1 Decembrie

Data prelevaril probei - ora prelevare: 12.02-2024 10:20

Data primirii probel / data efectuarii analizelor: 12-02-2024 10:52 / 12-02-2024 - 15-02-2024
Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN

I.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. Unitatede .  Valori ’( Va;og aedr;llzs;zs
; H : cont. O.G,
ert. z Indicatorl organoleptici si fizico-chimicl masura ( obtinute sl HG 97112023)
17 Miros® - B — B - T Acceptabil  Acceptabil pt
consumatori si fara
) madificari anormale
2 Culoare* mg P/l / nm 1/455 Acceptabila pt
pH/Temp.(°C) 7.1121 consumatori si fara
o Acceptabila modificari anormale
3 pH masurat Ia temperatura de 21°C unitati pH 7.1
4 Conductivitate pS/iem @ 20°C 453"
5 Amoniu (NH4) mght {0.013) <0.05
6 Duritate totala grade germane
7 Aluminiu ' g (2) <10
8  Ouidabilitate (mefoda indicelui de mgit 1.61 5.0
permanganat;)
9 Clor rezidual liber mg/l 0.10' 20.10; 50.50
10 Turbiditate NTU 0.742 4
11 Fier total pg/l 52 200
12 Nitriti (NO2™) mgi {0.001) <0.033 0.50
13 Nitrati (NO3™) mg/t {0.133) <0.885 50

0 h:32 min - reprezinta diferenta de timp Intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
Il.DETERMINARIN MICROBIOLOGICE

Referential

SR EN 1622: 2007 LCCAP P§ 01

SREN'ISO 7887: 2012
LCCAP PS 02

"§R'1S0 7150-1:2001 LCCAP PS 07
8 LCCAP PS 13

" 8R IS0 10588:2061 LccAP P§ 10

SR EN 10 8467:2001
LCCAP PS 12
SR EN ISO 73063-2:2018
LCCARPSOS
SR EN ISO 7027-1:2018
LCCAPPS 03
LCCAP PS 21, ed.1,rev.1

SR EN 150 13396:2002
LCCAP PS8 22, ed.1,rev.1__
SR EN 190 13385:2002
LCCAP PS 22, ed.1,rev.1

Referential

SR EN ISO 9308-1: 2015
SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
LCCAPPS 16
SR EN ISO 9308-1: 2015
SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
LCCAP PS 14

SREN 27888:1997 LCCAP PS 05

inoeriitudine
de masurare

la CMA

0%

TUH18%
P

+10%
£20%

210%
+15%

t1}5%
+15%

215%

SRENISO 7899-2:2002

LCCAP PS 15

SREN I50 6222:2004 LCCAP PS 18

SR EN IS0 6222:2004 LCCAP PS 18

Intocmit biolog
Florina Mandache

/@/

ima admisa.

Nr. Unitate de Valori Valori admise
crt. Indicatori microbiologici masura obtinute {cont. 0.G, 712023
si HG 971/2023)
1 "'Bacterii coliforme numar/100 m! 0 0
2 :Escherichia cofl numar/106 m! 0 0
3" 'Enterococi intestinali T numar 100 mi 0 0
4 Numar de colonii la 22° C " numar/mi 25 Fara modificari
S anormale
5 numar/ml 2 Fara modificari
. = . ==— =N} el anormate
{nformatills privind prelevarea probei se regasesc in Formularul de receptie PT0241208 / 12-02-2024
Verificat / Aprobat / Sef laborator intocmit inginer chimist
Nicoleta Ramiress} Mihai Rarinca
Rezultatele incercariler se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are caracter momentan,
Raporiul de @ in doua
* Incercara neacreditats.
Dowmem privat, emis da Apa Nava Bucuresti SA, contine date cu caracter personal © - 8 nu s difuza neautorizat in axtern.
partiala esle fara acordul l2boratoruful.
Cod LCCAP — F 7.8.1/Ed. 2/Rev. 1/10.2023.
it notate <" valor situate sub fimita de cuantificare & metodsi. valorile scrise sub forma *( }* sunt CMA:

Culoare*- valoarea obﬁnﬂta pe apa filrata {valoare reala).

Velum proba prelevare: 1L-pentru determinari fizico-chimice; 0,5 L- pentru determinarn mla‘oblologle 0,25 L -pentru daferminarea clorulul rezidual liver (in cazul dezinfectial).

de acreditarea Renar.

de pl nue

Praba se preleveaza conform procedurii generale cod: LCCAP - PG 7.3, Acti
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